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ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 13-07-2017
Version: 1
Modtaget: 07-07-2017
Pabegyndt: 07-07-2017
Ordrenr.: 398463

Sagsnavn Glsted Strand Vandveaerk

Lokalitet: JlIsted Strand Vandveaerk

Prgvested: Afgang veerk, 3300

Prgve ID: Omprgve

Udtaget: 07.07.2017 kl. 10:31:00

Prgvetype: Drikkevand

Prgvetager: Lab/DBH

Kunde: dlIsted Strand Vandveerk, Frederikssundsvej 167, 3310 QDisted

Prgvenr.: 99260/17

Parameter Resultat Enhed Metode Greenseveerdi Afgang veerk

Lugt # Ingen lugt (1) Vandet mé ikke have en afvigende
smag og lugt, desinfektionsmidler
undtaget

Udseende # Klar (1) Vandet mé ikke have en afvigende
smag og lugt, desinfektionsmidler
undtaget

Prgvetagning, Drikkevand - DS/EN ISO 19458:2006+NST

Manual for DRV 2012

Temperatur ved prgvetagning 10.6 °C - Det ber tilstraebes, at vandet er hgjst
12°C ved taphanen

Kimtal ved 22 °C 6 Pr. mi DS/EN ISO 6222 50

Kimtal ved 37 °C 1 Pr. ml DS/EN ISO 6222 5

Coliforme bakterier <1 Pr.100 ml DS/EN ISO 9308-1 <1

E. Coli <1 cfu/100 mi DS/EN ISO 9308-1 <1

Kommentar

Hgijst tilladelige veerdi er overholdt for de undersggte parametre.

Kopimodtagere:
Halsnaes Kommune, Radhuspladsen 1, 3300 Frederiksvaerk

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om méleusikkerhed findes p& www.alsglobal.dk
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Helle Hornemann

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret
<: mindre end >: Starre end
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