
Prøvenr.: 183009/26

Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Forbruger taphane jvf BEK 
1272:2025

Prøvetagning, Ledningsnet (m. flush) + - DS/EN ISO 19458:2006, MST 
Manual for DRV version 5, 
2021, DS/ISO 5667-5:2006

Gennemskylningstid 15 min Målt i felten Gennemskyldning min. 5 minutter
Kimtal ved 22 °C 110 cfu/ml DS/EN ISO 

6222:2000/Till.1:2002
200
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Analyseperiode: 30-07-2026 - 

06-08-2026
Ordrenr.: 1011472

Ølsted Strand Vandværk
Frederikssundsvej 167
3310 Ølsted
Att.: Henriette Høeg, PersonRef. Henriette Høeg

Sagsnavn Ølsted Strand Vandværk
Lokalitet: Ølsted Strand Vandværk
Prøvested: C.A Nielsensvej 17, 3300 Frederiksværk
Udtaget: 30.07.2026 kl. 12:15
Prøvetype: Drikkevand 
Prøvetager: Lab/KMY
Kunde: Ølsted Strand Vandværk, Frederikssundsvej 167, 3310 Ølsted, Att. Henriette Høeg, PersonRef. Henriette Høeg

Kommentar
Ingen kommentar

side 1 af 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
# i rapporten betyder ikke akkrediteretRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
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